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& Tyyppi Tuotenro LVI-nro H (mm) L (mm) A (mm) Paino (kg)
SVK 70 760 0075 337 0518 425 285 365 27
SVK100 760 0110 337 0520 480 330 405 34
SVK 150 760 0160 337 0522 580 390 475 45
Asennus

- Varmista, ettd kansisto on kiinnitetty huoltokaivoon ja muhvien
tiivisteet ovat paikoillaan.
- Venttiili asennetaan vaakasuoraan.

Kaytté normaaliaikana

- Venttiilin tulee olla auki.

- Valmistauduttaessa suojautumiseen sulje venttiili kdantamalla
kasipydrasta myodtapaivaan.

- Venttiilin toiminta on tarkistettava kerran vuodessa seké
suojautumiseen valmistauduttaessa.

HUOM! Suojautumisen aikana venttiilin tulee olla suljettuna.

Huolto

Katso Sulkuventtiilikaivo SVK Huolto-ohje.
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